Redovisning av Befintlig byggnad pa fastigheten 34:11 i
oversvamningsavseende + 3,70 m

Omgivande markhéjd

Omgivande mark bed&ms ligga runt c:a + 3,20 runt hela byggnaden

Bottenbjalklag (kéllare)

Bottenbjdlklaget ligger pa + 1,45

I kdliaren anvénds stérre delen av ytan till biluppstallning. Omkladningsrum, 3 st., med duschar samt
ett mindre forrad och en del av restaurangyta

Garagenedfart till kdllaren som antas ligga pa c:a +3,4.

Inom ytan finns byggnadens stallverk for elférsorining av hela byggnaden samt undercentral for
beredning av virme och varmvatten med kommunal fjarrvirme som virmekillare.

Inom ytan finns ocksd ett utrymme fér byggnadens anslutning av byggnadens telefon samt
fiberanslutningar {i dagsidget GotNet, TDC samt Telia)

2 st. hissar for personbefordran finns nerdraget till kdllarbjalklaget + 1,45,
1 st. stdrre "aktivt” skyddsrum finns i norra delen av kallarplanet.

inom ytan finns 3 st. grundvattenpumpar som i normalfallet hanterar vattennivder upp till + 1,45
dver normalvattenstandet innan vattnet tringer i byggnaden.

Plan 0 {(entrevaning)
Plan O ligger pa + 4,50
Omgivande mark beddms ligga pa +3,20 runt byggnaden

Plan O kommer i framtiden att inrymma verksamhetslokaler, restaurang samt ev. butiksyta samt
miljdrum fér kdllsorterat avfall.

1 st. hiss finns med entreplan pa c:a +3,20 pga tillgdnglighet mot den sddra gaveln pa byggnaden,

Ovriga entreér mot MéIndalsvigen och vandslingan Lana finns pé + 4,50 i form av trappor fran
markplan upp till pian 0

Omgivande mark bed&ms ligga pa +3,20 runt byggnaden



Konsekvenser vid 6versvimningar i framtiden + 3,7 m 6 h

Tillganglighet och Utrymning fran byggnaden kommer att kunna ske mot fastigheten 34:4 och i
0-plan {+4,50)i ny angoringsgata (torrskodd).for bade Raddningstjanst och personer

Titlgdnglighet och Utrymning frén Méindalsvagen blir med 0,5 m vattendjup.
(Réddningstjansten klarar och accepterar, men frén Méindalsvigen gir e] att komma till eller fran
byggnaden torrskodd fér évriga personer)

Byggnaden kommer med stor sannolikhet att bli strémlés samt sannolikt dven utan virme och
varmvatten samt de tre grundvattenpumparna kommer inte att kunna ”hjilpa” till

Skyddsrummet kommer att bli Sversvimmat.

Ev. parkerade bilar i kédllarvining méaste borttransporteras.

Hissar blir stromlosa

Brandlarm, Passage- och vriga skyddssystem som Hyresgaster och Fastighetsdgare installerat
tappar sin funktion om elavbrottet férblir ldngvarigt

Detta ev. “stromidsa” tillstdnd far sannolikt till féljd att verksamheter tvingas stinga ner sina
verksamheter under en tid

Sambhidllsviktiga funktioner

Avtal om telefonmast pd Byggnadens tak finns med Telenor avseende en mobiltelefonmast. Denna
torde avsfuta sin funktion om Byggnaden blir strémlds ldnge och batterikapaciteten pd
mastanldaggningen upphdr
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